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Snit AA - Længdesnit
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R Redningsåbning

F Flugtvej

Ydervæg:
Projektkrav EI60
2x13 mm gips
45x45 mm høvlet tømmer, c/c  iht. gipsplade leverandør
45 mm isolering
0,2 mm PE-folie som dampspærre m. tapede samlinger, fuges mod tilstødende bygningsdele
12 mm vandfast krydsfiner med fer og not
45x220 mm konstruktionstømmer c/c iht. ingeniørprojekt
220 mm isolering
9 mm vindgips
25x100 mm afstandslister for ventilation
8 mm facadebeklædning

260 MM LET INDERVÆG:
Projekt brandkrav EI60, Projektlydkrav 48dB
Vægtype opfylder brandkrav EI60 A2-s1,d0
Vægtype opfylder Lyd: R'w 60db
2x12,5 mm gips
95 mm stålskelet, inkl isolering
20 mm luft
95 mm stålskelet, inkl isolering
2x12,5 mm gips

145 OG 170 MM LET INDERVÆG:
Projekt brandkrav EI60, Projektlydkrav 48dB
Vægtype opfylder brandkrav EI60 A2-s1,d0
Vægtype opfylder Lyd: R'w 52db
2x12,5 mm gips
95 mm stålskelet, 120 mm stålskinner benyttes i vægge hvori der er placeret stålsøjler
95 mm isolering
2x12,5 mm gips

De bærende stålsøjler indbygges i væggen, de brandisoleres ikke særskilt,
samme er gældende for stålbjælker

GA Gulvafløb

SIGNATURFORKLARING

Bygherre leveranceBygh. L

VSV Slangevinde, indfældet i væg

MørklægningM

Mørklægning m. lyssluse,  manuel el.MLS

Rumnumre

Gamle rumnumre, anført i ()

Fremtidige rumnumre

0.XXX (0.XX)

Horsens
Regionshospitalet
Horsens, Brædstrup og Odder
Sundvej 30 - 8700 Horsens

TLF.

SIGN.

BYGN. NR.

PROJ. NR.

TEGN. NR.

DATO:

GODK.

NIVEAU

EMNE:

ING. Sagsnr.

ARK. Sagsnr.

TOTAL. Sagsnr.

ARKIV
PR

+45 75623499Oluf Jørgensen A/S, Råd. Ingeniørfirma

TLF. +45 79433400

TLF. +45 70157020

Bygholm Søpark 21A 8700 Horsens

RUM as Emil Møllers Gade 41 8700 Horsens

K. G. Hansen & Sønner as Odinsvej 8 7200 Grindsted

MÅL  1 : 100

A.1.1.ET.001

REGIONHOSPITALET I HORSENS, NY LÆGEGANG
1. sal Niveau 1

19.12.2012

NHOMTH

19

12.137

A.1.1.ET.001

REV.NR. REV.DATO REVISION OMFATTER

Foreløbigttryk 13.12.2012


