
0.75

Teknik

4.17 m²

0.74

Samtale

9.95 m²

0.76

Toilet

5.07 m²

TV

0.77

TV

14.84 m²

0.79

Ophold/aktivitet

55.49 m²

0.80

Dagligstue

28.71 m²

0.92

Teknik

4.17 m²

0.91

Samtale

9.95 m²

0.90

Toilet

5.07 m²

0.89

TV

14.84 m²

0.87

Ophold

55.42 m²

0.84

Motion

28.58 m²

0.45B

Afdelingssygepl. kontor

19.69 m²

0.46

Personalerum

22.24 m²

0.48

Toilet

7.09 m²

0.49

Gang

3.54 m²

0.50

Værelse

16.47 m²

0.51

Værelse

10.87 m²

0.52

Toilet

7.04 m²

0.53

Gang

3.52 m²

0.55

Værelse

22.26 m²

0.57

Toilet

2.57 m²

0.58

Bad

2.57 m²

0.56

Forrum

5.01 m²

0.60

Værelse

22.05 m²

0.61

TR Klinsik vejleder

10.32 m²

0.62

Værelse

16.24 m²

0.65

Skyllerum

10.68 m²

0.66

Værelse

16.24 m²

0.70

Opholdsstue

29.81 m²

0.71

Køkken/spisestue

29.81 m²

0.04

Elevator

5.55 m²

0.01

Trapperum

43.17 m²

0.21

Køkken

29.81 m²

0.20

Spisestue

29.81 m²

0.10

Vagtværelse

10.68 m²

0.12

Toilet

2.06 m²

0.11

Bad

2.92 m²

0.13

Skyllerum

10.68 m²

0.15

Vaskerum

2.06 m²

0.27

Fixering/Værelse

16.43 m²

0.28

Observation/samtale

9.45 m²

0.29

Fixering/Værelse

16.11 m²

0.31

Værelse

16.58 m²

0.34

Gang

3.26 m²

0.33

Toilet

7.06 m²

0.35

Værelse

16.62 m²

0.38

Gang

2.13 m²

0.38A

Toilet

1.97 m²

0.37

Toilet

6.34 m²

0.83A

Kontor

21.59 m²

0.09A

Toilet

8.24 m²

0.41B

Værelse

22.40 m²

0.42

Personalekontor

30.06 m²

0.43

Medicin

8.09 m²

0.14

Rengøring

2.92 m²

0.41A

Værelse

22.03 m²

0.09

Værelse

21.98 m²

0.42B

Værelse

22.42 m²

0.07

Vagtrum/kontor

24.81 m²

0.06

Konference

49.85 m²

0.08

Kopi

4.14 m²

0.05

Toilet

1.75 m²

0.73

Gang

33.55 m²

0.69

Gang

95.84 m²

0.23

Gang

94.21 m²

0.83

Gang

26.12 m²

0.07B

Gang

71.65 m²

TV

Udendørs

motionsredskaber

Nyt ovenlys

Ovenlys

Fodboldmål og

basketball-kurv

Gård C

Gård A

139.78 m²

Gård B

148.10 m²

A A

B

B

Ingen arbejder

i dette afsnit.

15 taskeskabe

og bøjlestang

0.44

Toilet

4.73 m²

0.45

Gang

5.92 m²

køl

TV

Ny 100mm gasbeton (væg 2):

100mm gasbeton

Nyt indvendigt glasparti

Ny 145mm gipsvæg (væg 3):

12,5mm gips robust

12,5mm gips

95mm stållægter inkl. isolering

12,5mm gips

12,5mm gips robust

Ny 348mm teglstensvæg (væg 1):

108mm tegl

132mm hulrum

108mm tegl

Ny dør

Eksisterende dør

Eksisterende væg

Nyt udvendigt vindue

Nyt udvendigt vindue sikret til P7B

Ny 82,5mm forsatsvæg af gips (væg 4):

Holdes fri af eksisterende konstruktion

(ca. 10mm)

45mm stållægter inkl. isolering

3x12,5mm gips robust

Eksisterende indvendigt glasparti

Note:

Alle udvendige vinduer og partier skal udskiftes til nye.

Alle nye indvendige døre skal leveres med brikåbning,

som er koblet op på selvstændig IP.

H
e

g
n

H
e

g
n

H
e

g
n

Hegn

Hegn

Terrasse

Ny 70mm forsatsvæg af gips (væg 5):

45mm stållægter inkl. isolering

2x12,5mm gips robust

Ny ydervæg (væg 6):

12,5mm gips robust

12,5mm gips

45mm lægter inkl. isolering

Dampspærre

45x145mm tømmer c/c 400mm

8mm vindspærreplade

25mm trykimprægneret afstandslister

8mm facadeplade af fibercement

SIGNATURFORKLARING

D D

9 taskeskabe

og bøjlestang

10 aflåselige

skabe.

Halvmur

Halvmur

0.25

Forrum

2.86 m²

Ovenlys Ovenlys Ovenlys

Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys

Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys

0.24

Toilet

7.10 m²

0.09B

Forrum

5.71 m²

0.43B

Undersøgelse

6.42 m²

0.35A

Depot

5.03 m²

0.24

Toilet

0.66 m²

Ovenlys

Arealer

Nummer Rum type Areal

0.01

0.04

0.05

0.06

0.07

0.07B

0.08

0.09

0.09A

0.09B

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.20

0.21

0.23

0.24

0.24

0.25

0.27

0.28

0.29

0.31

0.33

0.34

0.35

0.35A

0.37

0.38

0.38A

0.41A

0.41B

0.42

0.42B

0.43

0.43B

0.44

0.45

0.45B

0.46

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.55

0.56

0.57

0.58

0.60

0.61

0.62

0.65

0.66

0.69

0.70

0.71

0.73

0.74

0.75

0.76

0.77

0.79

0.80

0.83

0.83A

0.84

0.87

0.89

0.90

0.91

0.92

Trapperum

Elevator

Toilet

Konference

Vagtrum/kontor

Gang

Kopi

Værelse

Toilet

Forrum

Vagtværelse

Bad

Toilet

Skyllerum

Rengøring

Vaskerum

Spisestue

Køkken

Gang

Toilet

Toilet

Forrum

Fixering/Værelse

Observation/samtale

Fixering/Værelse

Værelse

Toilet

Gang

Værelse

Depot

Toilet

Gang

Toilet

Værelse

Værelse

Personalekontor

Værelse

Medicin

Undersøgelse

Toilet

Gang

Afdelingssygepl. kontor

Personalerum

Toilet

Gang

Værelse

Værelse

Toilet

Gang

Værelse

Forrum

Toilet

Bad

Værelse

TR Klinsik vejleder

Værelse

Skyllerum

Værelse

Gang

Opholdsstue

Køkken/spisestue

Gang

Samtale

Teknik

Toilet

TV

Ophold/aktivitet

Dagligstue

Gang

Kontor

Motion

Ophold

TV

Toilet

Samtale

Teknik

43.17 m²

5.55 m²

1.75 m²

49.85 m²

24.81 m²

71.65 m²

4.14 m²

21.98 m²

8.24 m²

5.71 m²

10.68 m²

2.92 m²

2.06 m²

10.68 m²

2.92 m²

2.06 m²

29.81 m²

29.81 m²

94.21 m²

0.66 m²

7.10 m²

2.86 m²

16.43 m²

9.45 m²

16.11 m²

16.58 m²

7.06 m²

3.26 m²

16.62 m²

5.03 m²

6.34 m²

2.13 m²

1.97 m²

22.03 m²

22.40 m²

30.06 m²

22.42 m²

8.09 m²

6.42 m²

4.73 m²

5.92 m²

19.69 m²

22.24 m²

7.09 m²

3.54 m²

16.47 m²

10.87 m²

7.04 m²

3.52 m²

22.26 m²

5.01 m²

2.57 m²

2.57 m²

22.05 m²

10.32 m²

16.24 m²

10.68 m²

16.24 m²

95.84 m²

29.81 m²

29.81 m²

33.55 m²

9.95 m²

4.17 m²

5.07 m²

14.84 m²

55.49 m²

28.71 m²

26.12 m²

21.59 m²

28.58 m²

55.42 m²

14.84 m²

5.07 m²

9.95 m²

4.17 m²

1327.06 m²

RÅDGIVERE:

INGENIØR

TEGNINGSDATA:

Kontrol dato:

Kontrolleret af:

Tegnet af:

Dato:

Mål:

Sags nummer:

BYGHERRE:

Region Midtjylland

Århus Universitetshospital

Skovagervej 2, 8240 Risskov

SAG:

Afsnit U

Ungdomspsykiatrisk afsnit

Ombygning og renovering af

bygning 51

1060

TELEFON 89 15 30 30

8240 RISSKOV

VESTRE STRANDALLÉ 79

TOTALRÅDGIVER
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STOKVAD OG KERSTENS

E-MAIL: ARK@H-E.DK
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