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Reperation/lukning af eksisterende teglvægge (Her kan 
anvendes materiale fra eksisterende vægge der nedbrydes)

Nye letklinkevægge (Alle nye vægge)

Nedtonede bygningsdele er eksisterende 
bygningsmasse der ikke berøres

Gulvafløb iht ingeniør

Køkkenvask

Håndvask

Udslagsvask

NOTE:

Tegning gælder kun storkøkken og tilhørende køle- og
fryserum, vareindlevering, affald, og kontor.
Opvask, buffet og afrydning er ikke indeholdt.

Eksisterende konstruktioner samt mål til eksisterende 
konstruktioner skal kontrolleres på stedet.

Alle mål er i mm.

Mål fra væg til væg er ekskl. fliser.

Blæstkøler, fryse- og kølerum alt inkl. er en del af 
hovedentreprisen. Alt øvrigt køkkeninventar er bygherreleverance

Alle mål skal kontrolleres på stedet inden produktion
opstartes.

Køkkenlevarandør skal udarbejde produktionstegninger for
godkendelse inden produktion påbegyndes.

Gulv i Kantinekøkken, opvask og kølerum mv. udføres i
polyuretangulv

Undergulv udføres iht. ingeniørprojekt.

Gulvbelægning udføres ud under inventar. Hulkehl ved alle
vægge.

150x150 mm vægfliser opsættes på alle vægflader inkl.
vindueslysninger iht. tegning.

Vægfliser føres min. 100 mm op over uk loft. Vægfliser
opsættes med udgangspunkt i væggens centerlinie, medmindre 
andet er angivet.

Der udføres vådrumsbehandling iht. SBI 252,
beskrivelse, samt leverandørens anvisning.

Vægge udføres med forstærkning på kanter iht tegningsmateriale.

Vægflader uden fliser udføres med malerbehandling iht.
beskrivelse.

Lofter udføres iht. loftplaner
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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
223001 INDV. POREBETONVÆG 125 MM

125 mm porrebeton opmuret i blokke, systemprodukt
223011 INDV. TEGLVÆG 230 MM

230 mm teglstebsvæg opmuret
223012 INDV. TEGLVÆG 110 MM

110 mm teglstebsvæg opmuret
226001 INDV. GLASSYSTEMVÆGGE

Glas/alu systemvægge, systemleverance
312001 FACADE VINDUER, FAST

50x164 mm Træ/alu-vindue m. 3 lags glas
422001 VÆGFLISER, 10 MM, TYPE 1

Modulformat: 150x150 mm
6 mm vægfliser
5 mm fliseklæb
Vådrumsmembran

431001 POLYURETHANGULV
Fugefrit polyurethangulv skridsikker overflade inkl. priming
Udføres med hulkehl
Udføres med armeringsstrimmel ved samlinger samt
gennemføringer

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter


